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Bei der Ausführung der 
Schächte auf Abstand
Schachtdeckel-Rinne achten!

SW 02
D: 295,90
S1: 291,98

291.98

Skizze Pumpschacht SW 02 - unmaßstäblich

Skizze Druckeinleitschacht SW 01 - unmaßstäblich

296.76

87

70

295.18

RW 04
D=295,40
S=293,49

RW 02
D: 295,98
S: 294,60

MW neu
D: 297,88
S: 294,22

SW 01
D: 296,76
S: 295,18

RW 03
D: 296,80
S: 294,04

RW 01
D: 296,50
S: 295,00

SW 03
D: 295,90
S: 292,10

RW 05
D=299,15
S=297,35 SW 06

D: 299,15
S: 297,75

S1

←
 HL 29.00m - DN 200 HS - 1.38%.

HL = 22.00m - D
N 150 HS - 1

.0% →

HL = 42.00m - DN 150 HS - 1.0% →

HL
 5

0.
00

m
 - 

DN
 2

00
 H

S 
- 7

,7
2%

 →

RW 07
D=294,00
S=291,30

RW 08
D=293,00
S=291,07

295.90

RW 09
D=291,90  
S=290,65

LAGE SCHACHTDECKEL RW 09
ÜBER BEST. GELÄNDENIVEAU - 
ERDREICH ANPASSEN!

HL 56.93 m - Druckleitung DN 50 St →

SW 05
D: 295,40
S: 293,90

GENAUE LAGE VERSORGUNGS-
LEITUNGEN IM BEREICH BOUSER WEG  
NACH OFFENLEGUNG BESTAND!

← HL 22.50m - DN 300 HS - 0.84%

← HL 6.25 m - DN 300 HS - 1.6%

RW 06
D=295,30
S=291,80

Pumpensumpf

Schaltschrank 
Pumpschacht

SA 03

SA 04 SA 05

SA 07

SA 08

SA 06

SA 01

SA 02

SA 09
←

 DN 200 

HL 57.00m
 - DN 300 HS - 1,7%

  →

HL =
 6.

00
m - D

N 30
0 H

S -
 2.

0%
 →

HL 56.00m - DN 300 HS - 1.5% →
HL 64.00m - DN 300 HS - 1,5% →

HL
 5

0.
00

m
 - 

DN
 3

00
 H

S 
- 7

,7
%

 →

← HL 68.50 m - DN 250 HS - 0.80%.
← HL 61.00m - DN 250 HS - 0.92%

SW 04
D: 296,80
S: 292,94

SA 12

SA 10

SA 11

KEIN BEGINN DER ARBEITEN
IM BEREICH DER GASLEITUNG 
OHNE EINWEISUNG VON CREOS!!!

Auslauf
290,50

HL
 = 

14
.50

m - D
N 

15
0 H

S -
 1.

0%
 →

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2011

LEGENDE:
GASHOCHDRUCKLEITUNG DN 250

GASLEITUNG 

ABWASSERLEITUNG - MISCHWASSER, STILLGELEGT

INDEX DATUM BEARB.ART DER ÄNDERUNGEN

KHVORABZUG - Schachthöhen sind noch zu prüfen!10.02.2015A

ABWASSERLEITUNG - MISCHWASSER, BESTAND

ELEKTROLEITUNG UNTERIRDISCH

ELEKTROLEITUNG ÜBERIRDISCH

VERSORGUNGSLEITUNG GAS/WASSER 
- GENAUE LAGE UNBEKANNT! GROSSE 
ABWEICHUNGEN MÖGLICH!!

TRINKWASSERLEITUNG

Le
itu

ng
en

 B
es

ta
nd

FLURSTÜCKSGRENZE, NEU
STRASSE BESTAND
STRASSE GEPLANT

SAMMELTRASSE ( GAS, TELEKOM,TRINKWASSER,
                                 ELEKTRO)

REGENWASSERHAUSANSCHLUSS

SCHMUTZWASSERHAUSANSCHLUSS

ABWASSERLEITUNG - REGENWASSER, NEU

ABWASSERLEITUNG - SCHMUTZWASSER, NEU

B 19.02.2015 KHVORABZUG - Schachthöhen sind noch zu prüfen! Legende ergänzt, Straßenabläufe ergänzt, RW 05 u. 
SW 06 verschoben

KHC

STRASSENABLAUF (300 x 500mm)SA 01

S: HÖHENLAGE KANALSOHLE

D: HÖHENLAGE SCHACHTDECKEL

FRISCHWASSERHAUSANSCHLUSS

05.03.2015

02.03.2015 VORABZUG - Breite Fußweg hinter Grundstücken 8-11 geändert; RW 07-09 Deckelhöhen ergänzt;

VORABZUG - Sammeltrasse Versorgungsleitungen & HA Frischwasser ergänzt; RW 06 geändertD KH

KHE 17.03.2015 VORABZUG - Änderungen gem. Angaben Bauherr: SW-Leitungen DN 300; RW 03 verschoben, SA 12 neu

KHF 23.03.2015 VORABZUG - Lage Auslauf Regenwasser verschoben

G 12.05.2015 VORABZUG - Grenzverlauf 1/2 verschoben, HA 2 verschoben SH


